PROTOKOL

z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego budynku.

Podstawa prawna: art. 62 ust. 1 pkt 1 a i b ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku -
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zmianami).

. Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie:

1) wykonania zalecen z poprzednich kontroli,

2) elementéw budynku, budowli i instalacji narazonych na szkodliwe wptywy
atmosferyczne i niszczace dziatania czynnikow wystepujgcych podczas
uzytkowania obiektu,

3) instalacji i urzadzen stuzacych ochronie srodowiska,

Data kontroli: 08.07.2019r

Il.  Informacje ogdlne o obiekcie budowlanym:

Nazwa, Centralny Terminal Celny — budynek administracyjno —
funkcja: biurowy.

] Modta Krélewska, ul. Skandynawska 5,
Adres:

62-571 Stare Miasto, powiat Konin.
Whasciciel lub | Wielkopolskie Centrum Logistyczne,
zarzadca 62-510 Konin, ul. Spoétdzielcéw 8.

Rodzaj D stalowa murowana E‘ drewniana
konstrukcji zelbetowa [_]inna:

przewody dymowe, spalinowe, wentylacyjne
- grawitacyjne
przewody dymowe, spalinowe, wentylacyjne
- cigg jest wymuszony mech.
instalacja gazowa
instalacje i urzgdzenia stuzgce ochronie srodowiska

Wyposazenie

Powierzchnia

2 .
zabudowy: i Rok budowy:

lll. Sprawdzenie wykonania zalecen z poprzednich kontroli:

Przed rozpoczeciem kontroli zapoznano sie z:
1. protokotami z poprzednich kontroli.
2. _innymi dokumentami majgcymi znaczenie dla oceny stanu technicznego: -

Stopien wykonania zalecen: Zalecen nie byto.




Uwagi:

W biezacym roku wykonano malowanie elewaciji i klatki schodowej.

V. Okreslenie zakresu robét remontowych i kolejnosci ich wykonywania:

L.
2
3.
4.

Zlikwidowac przeciek dachu nad klatkg schodowa.
Potgczy¢ rure spustowag w potnocno-zachodnim narozniku.
Naprawi¢ wsporniki instalacji odgromowe;.

Naprawié klamki drzwi wyj$ciowych na dach.

VI. WNIOSKI KONCOWE:

[]

(] o] O O

budynek znajduje sie w nalezytym stanie technicznym, zapewniajgcym
dalsze, bezpieczne jego uzytkowanie,

budynek, pomimo tego, iz nie znajduje sie w nalezytym stanie
technicznym, nie zagraza zyciu lub zdrowiu, bezpieczernstwu mienia
badz Srodowiska, jednakze wymaga wykonania niezbednego remontu,

budynek jest w nieodpowiednim stanie technicznym, moggcym
zagrazac zyciu lub zdrowiu, bezpieczenstwu mienia badz srodowiska
— nalezy sporzadzi¢ ekspertyze jego stanu technicznego,

budynek moze zagraza¢ zyciu lub zdrowiu, bezpieczenstwu mienia
badz Srodowiska — nalezy zakazac¢ jego uzytkowania,

budynek jest uzytkowany w sposéb zagrazajacy zyciu lub zdrowiu
ludzi, bezpieczenstwu mienia badz $rodowiska — nalezy zakazaé jego
uzytkowania,

budynek znajduje si¢ w nieodpowiednim stanie technicznym,
bezposrednio grozacym zawaleniem, niezbedny zakaz jego
uzytkowania oraz dokonanie rozbidrki budynku lub jego czesci.

Oswiadczamy, iz ustalenia zawarte w protokole sa zgodne ze stanem

faktycznym.
Dokonujgcy kontroli stanu technicznego:
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